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Nota sobre estas instrucciones de montaje y servicio

Estas instrucciones de montaje y servicio sirven de ayuda para el montaje y uso del equipo 
de forma segura. Las instrucciones son vinculantes para el uso de equipos SAMSON.  
Las imágenes mostradas en estas instrucciones tienen carácter ilustrativo. El producto real 
puede variar.

 Î Para el uso seguro y adecuado de estas instrucciones, léalas atentamente y guárdelas 
por si las puede necesitar en un futuro.

 Î Si tiene alguna pregunta acerca de estas instrucciones, póngase en contacto con el Ser-
vicio de asistencia técnica de SAMSON (aftersalesservice@samsongroup.com).

Los documentos relacionados con el equipo, como las instruccio-
nes de montaje y servicio, están disponibles en nuestro sitio web 
en www.samsongroup.com > Service & Support > Downloads > 
Documentation.

 Anotaciones y su significado 

Aviso sobre peligros que provocan heridas 
graves o incluso la muerte

Aviso sobre peligros que pueden provocar 
heridas graves o incluso la muerte

Aviso sobre riesgo de daño material y de  
fallo de funcionamiento

Ampliación de información

Recomendaciones prácticas
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Instrucciones y medidas de seguridad

1 Instrucciones y medidas de seguridad
Uso previsto
La	electroválvula	Tipo 3967	se	monta	en	accionamientos	neumáticos	lineales	o	rotativos	y	
sirve para su control. En caso de fallo de la energía auxiliar la electroválvula desairea y la 
válvula	va	a	la	posición	de	seguridad	predefinida	por	el	accionamiento.	El	equipo	está	di-
mensionado	para	unas	determinadas	condiciones	(p. ej.	presión	de	servicio,	temperatura).	
Por lo tanto, el usuario se debe asegurar de que la electroválvula solo se utiliza en aplicacio-
nes cuyas condiciones cumplan con los datos técnicos. En caso de que el usuario tenga la in-
tención	de	utilizar	la	electroválvula	en	otras	aplicaciones	o	condiciones	que	las	especificadas	
deberá consultar a SAMSON.
SAMSON no se hace responsable de los daños causados por su uso en condiciones diferen-
tes	a	las	del	uso	previsto,	ni	de	los	daños	debidos	a	fuerzas	externas	y	otras	influencias	ex-
ternas.

 Î Consultar los datos técnicos y la placa de características para conocer los límites, cam-
pos de aplicación y usos permitidos.

Mal uso previsible
La electroválvula no es adecuada para las siguientes aplicaciones:
−	 Uso	fuera	de	los	límites	definidos	durante	el	dimensionado	y	por	los	datos	técnicos
Por otro lado, las siguientes actividades no cumplen con el uso previsto:
−	 Uso de piezas de repuesto no originales del fabricante
−	 Realización de actividades de mantenimiento no descritas en estas instrucciones

Cualificación del usuario
El montaje, la puesta en marcha, el mantenimiento y la reparación de la electroválvula lo 
debe	realizar	personal	especializado	y	cualificado,	teniendo	en	cuenta	las	regulaciones	de	
la técnica. En estas instrucciones de montaje y servicio se considera personal especializado 
a aquellas personas que debido a su formación técnica, conocimientos y experiencia, así 
como	al	conocimiento	de	las	normas	vigentes,	pueden	calificar	los	trabajos	encomendados	y	
reconocer los posibles peligros.
Los equipos con ejecución Ex, solo pueden ser manipulados por personal especialmente ins-
truido	y	que	esté	autorizado	para	trabajar	con	equipos	antideflagrantes	en	zonas	con	peli-
gro de explosión.
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Equipo de protección personal
Para el montaje y la operación de la electroválvula no es necesario utilizar ninguna protec-
ción personal. Durante el montaje y desmontaje puede ser necesario realizar algún trabajo 
en la válvula conectada.

 Î Tener en cuenta el equipo de protección personal indicado en la documentación de la 
válvula correspondiente.

 Î Consultar con el responsable de la planta para obtener mayores detalles sobre equipos 
de protección adicionales.

Cambios y otras modificaciones
Los	cambios,	conversiones	y	otras	modificaciones	en	los	equipos	no	están	autorizados	por	
SAMSON. El usuario los lleva a cabo bajo su propio riesgo y pueden dar lugar a peligros 
para la seguridad entre otros. Por otra parte, el equipo deja de cumplir con los requerimien-
tos para su uso previsto.

Advertencia sobre riesgos residuales
Cuando	la	electroválvula	está	montada	tiene	una	influencia	directa	sobre	la	válvula	de	con-
trol. Para evitar lesiones personales o daños materiales, los responsables y operarios de la 
planta	deberán	evitar	los	peligros	que	pueden	producirse	en	la	válvula	por	el	fluido,	la	pre-
sión de servicio así como la presión de mando y por piezas móviles, tomando las precaucio-
nes adecuadas. Se deben observar todas las indicaciones de peligro, advertencia y notas de 
estas instrucciones de montaje y servicio, especialmente durante el montaje, la puesta en 
marcha y el mantenimiento del equipo.

Responsabilidades del responsable de la planta
El responsable de la planta es responsable del uso correcto y del cumplimiento de las nor-
mas de seguridad. El responsable de la planta está obligado a proporcionar estas instruc-
ciones de montaje y servicio y los demás documentos válidos a los operarios de la planta y 
de instruirlos en el funcionamiento adecuado. Además, el responsable de la planta debe 
asegurarse de que los operarios no están expuestos a ningún peligro.

Responsabilidades de los operarios de la planta
Los operarios de la planta deben leer y comprender estas instrucciones de montaje y servicio 
y los demás documentos válidos, así como respetar las indicaciones de peligro, advertencias 
y notas. Además, los operarios deben estar familiarizados con la normativa de seguridad y 
prevención de accidentes aplicable y cumplirla.
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Normativa y reglamentos
Los equipos marcados con el símbolo CE cumplen con los requerimientos de las siguientes 
directivas:
−	 Tipo 3967: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2015/863/UE
−	 Tipo 3967-1	y	Tipo 3967-8:	2014/30/UE,	2014/34/UE,	2011/65/UE
Los equipos marcados con el símbolo EAC cumplen con los requerimientos de las siguientes 
directivas:
−	 Tipo 3967:	TR	CU	020/2011
−	 Tipo 3967-113	y	Tipo 3967-813:	TR	CU	012/2011	de	acuerdo	a	las	normas	GOST:

−	 ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011
−	 ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)
−	 ГОСТ	31610.15-2012/МЭК	60079-15-2005
−	 ГОСТ IEC 60079-31-2013)

Consultar	declaraciones	de	conformidad	y	certificados	EAC	en	el	anexo.

Documentación de referencia
Estas instrucciones de montaje y servicio se complementan con los siguientes documentos:
−	 Instrucciones de montaje y servicio de los equipos donde se encuentra montada la elec-

troválvula (válvula, accionamiento, accesorio de válvula...)
−	 Manual de seguridad u SH 3967
La documentación más actualizada está disponible en nuestro sitio de internet 
u www.samsongroup.com.
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1.1 Notas acerca de posibles lesiones personales graves

PELIGRO!

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
La puesta en marcha de la electroválvula requiere de trabajos de instalación eléctricos. 
Una descarga eléctrica como resultado del uso inadecuado podría causar la muerte.

 Î Antes de realizar las conexiones eléctricas, de realizar trabajos en el equipo y de 
abrirlo se deberá desconectar la tensión de alimentación y proteger el equipo con-
tra una reconexión.

 Î Las conexiones eléctricas se deberán realizar según las normas de instalación de 
equipos eléctricos y de seguridad e higiene en el trabajo del país.

 Î En Alemania son las normas VDE y las normas de prevención de accidentes.

¡Peligro de muerte por la ignición de una atmósfera explosiva!

La instalación, operación o mantenimiento impropios de la electroválvula en zonas con 
riesgo de explosión podrían encender la atmósfera y causar la muerte.

 Î Para el montaje y la instalación en zonas con riesgo de explosión tener en cuenta la 
norma	EN 60079-14:	2008;	VDE 0165	parte 1.

 Î La instalación, operación o mantenimiento de la electroválvula solo pueden reali-
zarlo personal especialmente instruido y que esté autorizado para trabajar con 
equipos con protección contra explosión en zonas con peligro de explosión.

 Î Observar	el	tipo	de	protección	y	las	condiciones	específicas	para	el	tipo	de	protec-
ción	según	el	certificado	de	prueba	de	tipo	CE.

 Î Tener	en	cuenta	las	indicaciones	sobre	la	protección	contra	explosión,	ver	cap. 1.4.
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1.2 Notas acerca de posibles lesiones personales

ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesión debido a partes móviles en la válvula!
Durante la operación y al activarse la electroválvula, la válvula recorre todo su margen 
de carrera. Si se toca existe el peligro de aplastamiento.

 Î Mientras se mueva, no tocar el puente ni las partes móviles de la válvula.

¡Cancelación de la seguridad intrínseca en equipos intrínsecamente seguros!
Siempre que se realice algún trabajo en la electroválvula, aunque sea fuera de la planta 
(por ejemplo, durante el mantenimiento, la calibración y los trabajos en el equipo), se 
debe garantizar que se cumplen las condiciones de los circuitos de seguridad intrínseca.

 Î Los equipos intrínsecamente seguros que se vayan a utilizar en circuitos con seguri-
dad intrínseca, solo deben conectarse a dispositivos eléctricos de seguridad intrínse-
ca	certificados.

 Î No volver a conectar equipos con seguridad intrínseca en circuitos con seguridad in-
trínseca que se hayan conectado a dispositivos eléctricos sin seguridad intrínseca 
certificados.

 Î Para la conexión del circuito de seguridad intrínseca se deben observar los valores 
máximos	permitidos	que	figuran	en	el	Certificado	de	prueba	de	tipo	(Ui o U0, li o I0, 
Pi o P0, Ci o C0 y Li o L0).
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1.3 Notas acerca de posibles daños materiales

NOTA!

¡Daños en la electroválvula debido a un montaje incorrecto!
 Î No montar la electroválvula con la desaireación hacia arriba.
 Î No cerrar la apertura de desaireación lateral.

Daños en la electroválvula debido a una presión inadmisible
 Î No alimentar la electroválvula con una presión superior a la máxima admisible.

¡Daños en la electroválvula y fallo de funcionamiento debido a una asignación de bor-
nes incorrecta!
El funcionamiento correcto de la electroválvula requiere que se mantenga la asignación 
de bornes predeterminada.

 Î Llevar a cabo las conexiones eléctricas en la electroválvula según la asignación de 
bornes.

1.4 Instrucciones especiales sobre la protección contra explosión
Equipos para Zona 2/Zona 22

 Î Para	equipos	Ex nA II	("sin	chispa")	según	EN 60079-15:	2003	solo	se	permite	la	
conexión, interrupción o conmutación bajo tensión durante la instalación, manteni-
miento o reparación.

 Î Los	equipos	conectados	a	circuitos	de	energía	con	tipo	de	protección	Ex nL	(equipos	
con	limitación	de	energía)	según	EN 60079-15:	2003,	se	pueden	conmutar	en	con-
diciones normales de operación.

 Î Para equipos conectados a circuitos con limitación de energía con tipo de protección 
Ex	nL	IIC	se	deben	observar	los	valores	máximos	que	figuran	en	la	declaración	de	
conformidad o en los anexos de la declaración de conformidad.
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Condiciones de conexión según PTB 06 ATEX 2028 X

 Î Tener en cuenta que los circuitos de corriente de entrada con protección contra ex-
plosión	Ex nA II,	solo	se	pueden	conectar,	desconectar	o	conmutar	bajo	tensión	du-
rante la instalación, mantenimiento y reparación.

 Î Los	circuitos	de	corriente	de	entrada	con	protección	contra	explosión	Ex nL IIC	se	
pueden conmutar en condiciones normales de operación.

 Î Montar la electroválvula Tipo 3967-8 dentro de una carcasa cuando se quiera utili-
zar	en	zonas	con	peligro	de	explosión	con	polvo	conductor	según	EN 50281-1-
1:1998.	La	carcasa	tiene	que	garantizar	como	mínimo	una	protección	IP 54	según	
IEC 60529:1989. Los cables deben conectarse de forma que las conexiones estén li-
bres de tensiones de tracción y tensión.

Reparación de equipos Ex

 Î Para la reparación de un equipo en una parte relevante para la protección contra 
explosión, observar lo siguiente:
−	 El equipo no se debe poner en funcionamiento hasta que un especialista lo haya 

inspeccionado de acuerdo con los requisitos de protección contra explosión, y 
haya	concedido	un	certificado	a	tal	efecto	o	haya	otorgado	al	equipo	una	marca	
de conformidad. La inspección por un experto no es necesaria si el fabricante 
realiza una inspección de rutina en el equipo antes de instalarlo y se documenta 
el éxito de la prueba de rutina sellando el equipo con una marca de conformi-
dad.

−	 Los	componentes	Ex	solo	se	sustituirán	por	componentes	certificados	originales	
del fabricante.

−	 Equipos que se hayan utilizado en zonas no Ex y que en el futuro se quieran utili-
zar en zonas Ex, deben cumplir con las demandas de seguridad de los equipos 
reparados. Antes de ponerlos en funcionamiento, se deben inspeccionar según 
las	especificaciones	estipuladas	para	la	"Reparación	de	equipos	Ex".
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Notas acerca del mantenimiento, calibración y operación del equipo

 Î ¡La interconexión con circuitos intrínsecamente seguros para comprobar, calibrar y 
ajustar el equipo se debe realizar solo mediante calibradores de corriente/tensión e 
instrumentos de medición intrínsecamente seguros!

 Î ¡Se	deben	observar	los	límites	para	circuitos	intrínsecamente	seguros	especificados	
en las aprobaciones!

1.5 Advertencias en el equipo
Advertencia Significado de la advertencia

Advertencia de ruido fuerte y repentino
La electroválvula montada en la válvula de control puede provocar la desai-
reación del accionamiento. Al desairear, se pueden producir niveles de ruido 
elevados. Como consecuencia se podrían dañar los oídos.
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2 Identificación

2.1 Placa de características
Ejecución sin protección contra explosión Ejecución con protección contra explosión

3967-
Solenoid valve U n  =    

See technical data for ambient temperature

Model 
Mat. S/N 

Order no.

Date SAM HV

1
2

3 4 5
6 7
8

9
10 11

12

13

Model 

   
Mat.    S/N   

Order no.

  

Ui≤  

* See EU Type Examination Certificate 
   for further values

Solenoid valve U n  =
3967-

Date 
GI:

; Ii≤ ; Pi≤

1
2

13

7 56
8

9
10 11

12

14

15 16

18

17

1 Ejecución
2 Señal nominal
3 Código	para	recomendación	NAMUR	NE	53	(especificación	interna)
4 Versión de hardware
5 Fecha de fabricación
6 ID	de	configuración
7 Nº de serie
8 Tipo
9 Número de pedido
10 Lugar de fabricación
11 Origen
12 Código DataMatrix (placa de características electrónica)
13 Aprobaciones (CE, EAC, UKCA etc.)
14 Protección equipos Ex
15 Tensión de entrada máx.
16 Corriente de entrada máx.
17 Potencia de entrada máx.
18 Índice de equipo
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2.2 Código de producto

Las ejecuciones para "puente NAMUR según IEC 60534 para accionamiento lineal/cone-
xión roscada" (Tipo 3967-xxxxxxx2x…) y para "configuración de agujeros NAMUR ¼ se-
gún VDI/VDE 3845 para accionamiento rotativo con placa adaptadora para conexión ex-
terna del aire" (Tipo 3967-xxxxxxx5x…) tienen recubrimiento anodizado tipo Ematal. 

Electroválvula Tipo 3967- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Protección Ex
Sin protección Ex 0 0 0

ATEX II 2G Ex ia IIC T6 Gb,  
II 2D Ex ia IIIC T80°C Db 1 1 0

CCC Ex Ex ia IIC T4...T6 Gb,  
Ex ia IIIC T80 °C Db 1 1 1

IECEx Ex ia IIC T6...T4 Gb,  
Ex ia IIIC T80°C Db 1 1 2

EAC 1Ex ia IIC T6...T4 Gb,  
Ex ia IIIC T80 °C Db 1 1 3

TR CMU 
1055

II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb, 
II 2D Ex ia IIIC T80 °C Db 1 1 6

ATEX
II 3G Ex nA II T6, 
II 3G Ex ic IIC T6,  
II 3D Ex tc IIIC T80°C IP65

8 1 0

IECEx Ex nA II T6, Ex nL IIC T6, 
Ex tD A22 IP65 T80°C 8 1 2

EAC
2Ex	nA	IIC	T6...T4	Gc	X, 
2Ex ic IIC T6...T4 Gc,  
Ex tc IIIC T80 °C Dc

8 1 3

TR CMU 
1055

II 3G Ex nA II T6 Gc, 
II 3G Ex ic IIC T6 Gc,  
II 3D Ex tc IIIC T80 °C Dc IP65

8 1 6

Señal nominal
6 V	DC 1
12 V DC 2
24 V	DC 3
Accionamiento manual
Pulsador debajo de la tapa de la carcasa 0
Pulsador en la tapa de la carcasa 1
Conmutador en la tapa de la carcasa 2
Sin 3

Información
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Electroválvula Tipo 3967- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Función de conmutación
3/2-vías con resorte de retorno SIL 
(todos los KVS excepto 1,4 y 2,9) 0 0

5/2-vías con resorte de retorno 
(KVS 1,4/2,9)

0 1

5/2-vías con dos posiciones de retención 
(KVS 1,4/2,9)

0 2

5/3-vías con posición media centrada por resorte 
(conexiones 2 y 4 cerradas) (KVS 1,4) 0 3

5/3-vías con posición media centrada por resorte 
(conexiones 2 y 4 desaireadas) (KVS 1,4) 0 5

Montaje

Configuración	de	agujeros	NAMUR	¼	según	VDI/VDE 3845	 
para accionamientos rotativos 0

Puente	NAMUR	según	IEC 60534	para	accionamientos	lineales/
conexión roscada 1) 2

Montaje integrado a bloque de conexión con posicionador según 
VDI/VDE 3847 3

Configuración	de	agujeros	NAMUR	½	según	VDI/VDE 3845	 
para accionamientos rotativos 4

Configuración	de	agujeros	NAMUR	¼	según	VDI/VDE 3845	 
para accionamientos rotativos con placa adaptadora para  
conexión externa del aire 1)

5

Valor KVS 2)

0,32 0
1,4 1
2,0 2
2,9 3
4,3 4
Material
Aluminio 1
Acero inoxidable 2
Conexión neumática
G ¼ 1
¼	NPT 2
G ½ 3
½	NPT 4
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Electroválvula Tipo 3967- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Conexión válvula piloto
Sin (conexiones cerradas con 2 tapones ciegos) 0
1 (con conducción interna de la energía auxiliar) 1
2 (con conducción externa de la energía auxiliar) 2
Sin (placa ciega: cabezal del piloto sin conexiones) 4
Energía auxiliar válvula piloto
Conducción interna de la energía auxiliar para accionamientos todo/nada 0
Conducción externa de la energía auxiliar para accionamientos de regulación 1
Conexión eléctrica
Sin racor para cables 0 0
Racor	para	cables	M16 x 1,5	de	poliamida,	negro 0 1
Racor	para	cables	M16 x 1,5	de	poliamida,	azul 1 1
Racor	para	cables	M16 x 1,5	de	poliamida,	negro	(Ex e,	marca	CEAG) 1 3
Racor	para	cables	M16 x 1,5	de	latón,	niquelado 1 4
Racor	para	cables	M16 x 1,5	de	latón,	azul 1 5
Tipo de protección
IP 65 0
Temperatura	ambiente 3)

–20	...	+80 °C 0
–45	...	+80 °C 1
Función de seguridad
Sin 0
SIL 4) 1
Ejecución especial
Sin 0 0 0
Con placa restricción de aire de desaireación 0 0 1
Con placa restricción de aire de alimentación 0 0 2
Con placa restricción de aire de desaireación y alimentación 0 0 3

1) Ejecución con recubrimiento anodizado tipo Ematal.
2) El caudal de aire para p1 =	2,4 bar	y	p2 =	1,0 bar	se	puede	calcular	con	la	siguiente	fórmula:	Q =	KVS ×	36,22	en	

m³/h.
3) La temperatura ambiente máxima admisible depende de la temperatura ambiente admisible de los componentes, 

de la protección Ex y de la clase de temperatura.
4) Nivel	de	integridad	de	seguridad	SIL	según	IEC 61508,	para	más	detalles	consultar	el	manual	de	seguridad	u SH 

3967
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3 Construcción y principio de 
funcionamiento

La electroválvula se compone de un converti-
dor binario e/p con un mando manual de 
emergencia	y	una	válvula	amplificadora	con	
accionamiento simple con resorte de retorno.
La presión de alimentación para el converti-
dor binario e/p se conduce internamente a 
través de la conexión 1 o externamente a tra-
vés de la conexión 9. Girando la junta rever-
sible se puede conmutar entre las conduccio-
nes de suministro del aire de alimentación.
En la posición de reposo, el resorte mantiene 
la	placa	deflectora	elevada	encima	de	la	to-
bera. Esto provoca una presión inferior a la 
presión de conmutación de la válvula ampli-
ficadora	integrada	en	el	divisor	de	presión,	
que se compone de una restricción y una to-
bera. Cuando una señal eléctrica activa la 
solenoide,	la	placa	deflectora	actuando	con-
tra la fuerza del resorte cierra la tobera de 
salida. Esto hace aumentar la presión en el 
divisor de presión por encima de la presión 
de conmutación de forma que la válvula am-
plificadora	integrada,	conmuta	a	su	posición	
de trabajo. Cuando se interrumpe la señal 
eléctrica,	la	válvula	amplificadora	integrada	
vuelve a su posición de reposo mediante el 
resorte de retorno.
La ejecución de electroválvula KVS 0,32	se	
puede equipar con una placa de restricción 
para ajustar los tiempos de posicionamiento 
del accionamiento neumático. Las placas de 
restricción se suministran con una restricción 
para el aire de alimentación o de desairea-

ción y se dispone de diferentes versiones, 
ver	cap. 3.1.
Las placas de restricción apropiadas para 
aplicaciones SIL están diseñadas para ase-
gurar la desaireación del accionamiento en 
cualquier aplicación. Su construcción impide 
el bloqueo del aire en el accionamiento. Una 
válvula antirretorno conectada en paralelo 
garantiza la desaireación en la placa de 
restricción con restricción del aire de alimen-
tación. En la placa de restricción con restric-
ción de desaireación, el eje de restricción 
garantiza un caudal de aire mínimo y como 
resultado evita el bloqueo. Esto también es 
válido cuando el eje de restricción está com-
pletamente enroscado.
Opcionalmente, la electroválvula puede am-
pliarse para convertirse en una válvula am-
plificadora neumática con accionamiento 
simple. El resultado es un mayor KVS 
(ver hoja técnica u T 3756).
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Señal 
nominal

Energía  
auxiliar  
externa

Conexión 9

Conexión 1

Conexión 3

Conexión 2

+

–

Fig. 1: Diagrama funcional
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3.1 Accesorios
Repuestos
Núm. de 
referencia

Denominación

1089-1527 Tapa de la carcasa compl., con pulsador
1089-1528 Tapa de la carcasa compl., con conmutador
1099-6236 Tapa de la carcasa compl.
0430-1941 Junta (para tapa de la carcasa)

0070-0858 Tapón	ciego	G ¼	de	acero	inoxidable	1.4571	(para	conexiones	roscadas)
0070-0862 Tapón	ciego	¼	NPT	de	acero	inoxidable	1.4571	(para	conexiones	roscadas)
8421-0070 Junta	tórica	14 x 1,5	de	caucho	de	nitrilo	butadieno	(para	tapones	ciegos)

0430-1884 Junta reversible (para placa de conexiones)
8336-1108 Tornillo	DIN 7964	–	5	x	20	(para	placa	de	conexiones)
0550-0213 Filtro	¼	(para	placa	de	conexiones)

0430-1883 Junta	de	cierre	(para	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼,	KVS 0,32)

8421-9002 Junta	tórica	13	x	3,5,	–45	a	+80 °C	 
(para	válvula	amplificadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼,	KVS 1,4)

8421-0364 Junta	tórica	16 × 2,	–20	a	+80 °C	 
(para	válvula	amplificadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼,	KVS 2,0)

8421-0368 Junta	tórica	16 × 2,	–45	a	+80 °C	 
(para	válvula	amplificadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼,	KVS 2,0)

8421-0419 Junta	tórica	28 × 2,	–45	a	+80 °C	 
(para	válvula	amplificadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR	½,	KVS 2,9)

8421-0439 Junta	tórica	30 × 2,	–45	a	+80 °C	(para	válvula	amplificadora	con	KVS 2,9)
8421-1077 Junta	tórica	24 × 2,	–20	a	+80 °C	 

(para	válvula	amplificadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR	½,	KVS 4,3)
8421-0425 Junta	tórica	24 × 2,	–45	a	+80 °C	 

(para	válvula	amplificadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR	½,	KVS 4,3)
8421-0102 Junta	tórica	36 × 2,	–20	a	+80 °C	(para	válvula	amplificadora	con	KVS 2,0/2,9/4,3)

8333-1303 Tornillo	M5 × 60	A4	(para	válvula	amplificadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR,	KVS 2,0)
8392-0651 Arandela de presión A5-A4  

(para	válvula	amplificadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR,	KVS 2,0)
8333-0538 Tornillo	M5 × 60	A4	(para	válvula	amplificadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR,	KVS 4,3)

8392-0658 Arandela de presión A5-A4  
(para	válvula	amplificadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR,	KVS 4,3)



20  EB 3967 ES

Construcción y principio de funcionamiento

Accesorios
Núm. de 
referencia

Denominación

8808-1010 Racor	para	cables	M16 x 1,5	de	poliamida,	negro,	Øcable	5	a	10 mm
8808-2007 Racor	para	cables	M16 x 1,5	de	poliamida,	negro,	Øcable	5,5	a	10 mm	(Ex e,	marca	CEAG)
8808-2008 Racor	para	cables	M16 x 1,5	de	poliamida,	azul,	Øcable	4	a	8 mm
8808-2009 Racor	para	cables	M16 x 1,5	de	latón,	niquelado,	Øcable	4	a	8 mm
1991-6471 Racor	para	cables	M16 x 1,5	de	latón,	azul,	Øcable	4	a	8 mm
8808-2011 Extensión	racor	para	cables	M16 x 1,5	a	M20	de	poliamida,	negro,	Øcable	5,5	a	13 mm	 

(–20 a	+70 °C)	(Ex e)
8808-1024 Tapón	de	cierre	M16 x 1,5	de	poliamida,	negro	(para	entrada	de	cables)
8421-0070 Junta	tórica	14 x 1,5	de	caucho	de	nitrilo	butadieno	(para	racor	para	cables	y	tapón	de	cierre)

1402-1378 Tapa para puesta en marcha

Accesorios para KVS 0,32
Núm. de 
referencia

Denominación

Placa	de	conexiones	para	puente	NAMUR	según	IEC 60534-6-1,	montaje	en	panel,	pared	o	raíl,	incl.
tornillo	de	fijación

1400-9598 de	aluminio,	conexión	G ¼ 1)

1400-9599 de	aluminio,	con	recubrimiento	epoxy,	gris-beige	RAL	1019,	conexión	¼	NPT
1400-9600 de	acero	inoxidable	1.4404,	conexión	G ¼
1400-9601 de	acero	inoxidable	1.4404,	conexión	¼	NPT

Base	de	fijación	según	EN 60715
1400-5930 para raíl G G32 (se necesitan 2 unidades)
1400-5931 para raíl TH35 (se necesitan 2 unidades)

1400-6726 Placa	de	montaje	para	montaje	en	pared,	incl.	tornillos	de	fijación

Placa de restricción
100088769 con restricción de desaireación y placa de seguridad, KVS	0	a	0,27,	ajustable;	de	aluminio1)

100087311 con restricción de desaireación y placa de seguridad, KVS	0,002	a	0,27,	ajustable;	de	aluminio 1) SIL
100200794 con restricción de desaireación y tuerca de seguridad, KVS	0	a	0,28,	ajustable;	de	aluminio
100200795 con restricción de desaireación y tuerca de seguridad, KVS	0,01	a	0,28,	ajustable;	de	aluminio
100200796 con restricción de desaireación y tuerca de seguridad, KVS	0	a	0,28,	ajustable;	de	acero	inoxidable	

1.4404
100200797 con restricción de desaireación y tuerca de seguridad, KVS	0,01	a	0,28,	ajustable;	de	acero	inoxidable	

1.4404 SIL

1) Recubrimiento de Ematal
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Accesorios para KVS 0,32
Núm. de 
referencia

Denominación

100084937 con restricción de alimentación y placa de seguridad, KVS	0	a	0,27,	ajustable;	de	aluminio 1)

100084935 con restricción de alimentación y placa de seguridad, KVS	0,002	a	0,27,	ajustable;	de	aluminio 1) SIL
100200790 con restricción de alimentación y tuerca de seguridad, KVS	0	a	0,28,	ajustable;	de	aluminio
100200791 con restricción de alimentación y tuerca de seguridad, KVS	0,01	a	0,28,	ajustable;	de	aluminio	SIL
100200792 con restricción de alimentación y tuerca de seguridad, KVS	0	a	0,28,	ajustable;	de	acero	inoxidable	

1.4404
100200793 con restricción de alimentación y tuerca de seguridad, KVS	0,01	a	0,28,	ajustable;	de	acero	inoxidable	

1.4404 SIL

Placa	adaptadora	de	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼	a	NAMUR	¼	con	conexiones	externas

1402-0695 de	aluminio,	conexión	G ¼ 1)

1402-0697 de	aluminio,	con	recubrimiento	epoxy,	gris-beige,	conexión	¼	NPT
1402-0696 de	acero	inoxidable	1.4404,	conexión	G ¼
1402-0698 de	acero	inoxidable	1.4404,	conexión	¼	NPT

Adaptador doble axial

1993-0089 90°, de aluminio, con recubrimiento epoxy, gris-beige RAL 1019
1993-0220 270°, de aluminio, con recubrimiento epoxy, gris-beige RAL 1019
1402-0280 180°, de aluminio, con recubrimiento epoxy, gris-beige RAL 1019

Placa	adaptadora	de	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼	a	NAMUR	½
1380-1652 de aluminio 1)

1380-1797 de acero inoxidable 1.4404

Placa	adaptadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼
1402-0095 para	SAMSON	Tipo 3351
1409-3001 para	SAMSON	Tipo 3353	y	Tipo 3354
8333-1237 Tornillo cilíndrico con hexágono interno M5 x 6 (se necesita además de 1409-3001)
0790-6118 Junta M5 (se necesita además de 1409-3001)

Bloque de conexión para accionamiento lineal SAMSON Tipo 3277,

1400-8817 Conexión	G ¼
1400-8818 Conexión	¼	NPT

1400-6950 Bloque	de	montaje	manómetros,	1	x	"Output"	y	1	x	"Supply",	de	acero	inoxidable/latón	 
(para bloque de conexiones)

1) Recubrimiento de Ematal
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Accesorios para KVS 0,32
Núm. de 
referencia

Denominación

Kit	de	tubeado	para	accionamiento	"vástago	entrando	al	accionamiento"
1400-6444 Superficie	del	accionamiento	240 cm²,	de	acero,	galvanizado
1400-6445 Superficie	del	accionamiento	240 cm²,	de	acero	CrNiMo
1400-6446 Superficie	del	accionamiento	350 cm²,	de	acero,	galvanizado
1400-6447 Superficie	del	accionamiento	350 cm²,	de	acero	CrNiMo
1400-6448 Superficie	del	accionamiento	700 cm²,	de	acero,	galvanizado
1400-6449 Superficie	del	accionamiento	700 cm²,	de	acero	CrNiMo

Accesorios para KVS 1,4 y 2,0

Núm. de 
referencia

Denominación

Placa	adaptadora	para	puente	NAMUR	según	IEC 60534-6-1
1400-6751 de	aluminio,	con	recubrimiento	epoxy,	gris-beige	RAL	1019,	conexión	G ¼
1400-9924 de	aluminio,	conexión	¼	NPT 1)

Placa	adaptadora	de	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼	a	NAMUR	½
1380-1652 de aluminio, con recubrimiento epoxy, gris-beige RAL 1019
1380-1797 de acero inoxidable 1.4404

Placa	distanciadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼	a	accionamiento	rotativo	¼	(solo	KVS 1,4)
1400-9741 de	aluminio,	conexión	G ¼ 1)

1402-0234 de	acero	inoxidable	1.4404,	conexión	G ¼

Accesorios para KVS 4,3 y 2,9
Núm. de 
referencia

Denominación

Placa	adaptadora	de	configuración	de	agujeros	NAMUR	½	a	rosca	½
0360-3945 de	aluminio,	con	recubrimiento	epoxy,	gris-beige	RAL	1019,	conexión	G ½
0360-3946 de	aluminio,	con	recubrimiento	epoxy,	gris-beige	RAL	1019,	conexión	½	NPT
0360-3947 de	acero	inoxidable	1.4404,	conexión	G ½
0360-3948 de	acero	inoxidable	1.4404,	conexión	½	NPT

Placa	adaptadora	de	configuración	de	agujeros	NAMUR	½	a	NAMUR	¼
1380-1795 de aluminio 1)

1380-1796 de acero inoxidable 1.4404

1) Recubrimiento de Ematal
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Placa	adaptadora	para	puente	NAMUR	según	IEC 60534-6-1
1402-0827 de	aluminio,	con	recubrimiento	epoxy,	gris-beige	RAL	1019,	conexión	G ½
1402-0829 de	aluminio,	con	recubrimiento	epoxy,	gris-beige	RAL	1019,	conexión	½	NPT
1402-0828 de	acero	inoxidable	1.4404,	conexión	G ½
1402-0830 de	acero	inoxidable	1.4404,	conexión	½	NPT

Adaptador doble axial
1402-0602 90°, de aluminio, con recubrimiento epoxy, gris-beige RAL 1019
1402-0603 90°, de acero inoxidable 1.4404

Otras placas adaptadoras, doble axiales y de restricción en la hoja de trabajo u AB 11.

3.2 Datos técnicos
Datos generales
Construcción Solenoide	con	sistema	tobera-placa	deflectora	y	válvula	de	asiento-obturador	con	

resorte de retorno
Tipo de protección IP 65	con	filtro	y	válvula	antiretorno
Conformidad

 ˙ 
Material Carcasa Poliamida PA 6-3-T-GF35, negro

Placa de  
conexiones AlMgSiPb, con recubrimiento epoxy, negro o de acero inoxidable 1.4404

Placa adaptadora AlMgSiPb, con recubrimiento epoxy, gris-beige RAL 1019 o de acero inoxidable 
1.4404

Tornillos Acero inoxidable A2-70
Resortes Acero inoxidable 1.4310
Juntas Caucho de silicona

Temperatura ambiente Ver	"Datos	eléctricos"
Posición de montaje Indiferente
Tiempo de vida 15 años
Tiempo máx. almacenamiento 24 meses

Datos eléctricos
Señal nominal UN 6 V DC 12 V DC 24 V DC

Umáx 27 V 40 V 60 V
Punto de 
conmutación

"On" U80 °C ≥4,8 V ≥9,6 V ≥18 V
I20 °C ≥1,41 mA ≥1,52 mA ≥1,57 mA
P20 °C ≥5,47 mW ≥13,05 mW ≥26,71 mW

"Off" U–25 °C ≤1,0 V ≤2,3 V ≤4,6 V
Impedancia entrada R20 °C 2,6 kΩ 5,3 kΩ 10,5 kΩ
Influencia	de	la	temperatura 0,4 %/°C 0,2 %/°C 0,1 %/°C
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Protección Ex 1) Intrínsecamente seguro
Sin chispa

Tensión	de	salida 2) Ui (V) 32
Corriente	de	salida 2) Ii (mA) 150
Pérdida	de	potencia 2) Pi	(mW) 250 Ninguna limitación
Inductividad externa 2) Li Despreciable
Capacitancia externa2) Ci Despreciable
Temperatura ambiente 3) –45	a	+60 °C	(clase	de	temperatura	T6,	grupo	IIC)

–45	a	+70 °C	(clase	de	temperatura	T5,	grupo	IIC)
–45	a	+80 °C	(clase	de	temperatura	T4,	grupo	IIC)
–45	a	+60 °C	(grupo	IIIC)

Conexión Bornes	roscados,	2-pin,	con	racor	para	cables	M16 x 1,5
1) Ver	tabla	"Resumen	de	las	aprobaciones	Ex	concedidas"	en	la	página	28
2) Valores	máximos	admisibles	para	la	conexión	a	un	circuito	intrínsecamente	seguro	certificado.
3) La temperatura ambiente máxima admisible depende de la temperatura ambiente admisible de los componentes, 

de la protección Ex y de la clase de temperatura.

Datos neumáticos de la electroválvula con KVS 0,32 1), accionamiento simple
Función de conmutación 3/2-vías
Valor KVS 2) 0,32
Aprobación de seguridad SIL 3)

Calidad del aire 
según	ISO 8573-1

Tamaño y densidad de partícula: clase 4, 
Contenido de aceite: clase 3, 
Presión	de	rocío:	clase	3	o	como	mínimo	10 K	por	debajo	de	la	menor	temperatu-
ra ambiente posible

Energía 
auxiliar

Medio Aire de instrumentación, exento de compuestos corrosivos o nitrógeno
Presión 4) 1,4	a	10 bar

Medio de trabajo Aire de instrumentación, exento de compuestos corrosivos o nitrógeno
Presión de servicio Máx.	10 bar
Consumo de aire ≤80 ln/h	con	1,4 bar	de	energía	auxiliar	en	posición	de	reposo	(sin	accionar)

≤25	ln/h	con	1,4 bar	de	energía	auxiliar	en	posición	de	trabajo	(accionada)
Tiempo de conmutación ≤65 ms
Conexión G ¼	o	¼ NPT	o	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼	5)

Peso 0,45 kg
0,80 kg	(con	placa	adaptadora)

1) La ejecución de electroválvula KVS 0,32	se	puede	equipar	con	una	placa	de	restricción	para	ajustar	los	tiempos	de	
posicionamiento del accionamiento neumático.

2) El caudal de aire para p1 =	2,4 bar	y	p2 =	1,0 bar	se	puede	calcular	con	la	siguiente	fórmula:	
Q	=	KVS	×	36,22	en	m³/h

3) Nivel	de	integridad	de	la	seguridad	SIL	según	IEC 61508
4) Para	utilizar	la	electroválvula	con	una	presión	de	servicio	de	10 bar	será	necesaria	una	energía	auxiliar	mínima	de	

1,9 bar.
5) Configuración	de	agujeros	NAMUR	según	VDI/VDE 3845	y	VDI/VDE 3847
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Válvula amplificadora con configuración de agujeros NAMUR, KVS1,4 o 2,9, accionamiento simple
Función de conmutación 3/2-vías con retroalimentación de la des-

aireación
5/2-vías

Valor KVS
 1) 1,4 o 2,9

Aprobación de seguridad – –
Construcción Corredera, junta metálica, sin solapadura, con resorte de retorno
Material Carcasa Aluminio, con recubrimiento epoxy , gris-beige RAL 1019

1.4404	(ejecuciones	especiales	ver	"Ejecuciones	y	datos	para	pedidos")

Juntas Silicona
Filtro Polietileno

Tornillos 1.4571
Control Electroválvula	Tipo 3797
Medio de trabajo Aire de instrumentación (exento de componentes corrosivos) o nitrógeno, aire lu-

brificado	o	gases	no	corrosivos
Calidad del aire 
según	ISO 8573-1

Tamaño y densidad de partícula: clase 4, 
Contenido de aceite: clase 3, 
Presión	de	rocío:	clase	3	o	como	mínimo	10 K	por	debajo	de	la	menor	temperatu-
ra ambiente posible

Presión de operación máx. 10 bar 

Temperatura ambiente 2) –45…+80 °C

Ciclos ≥2 x 107

Conexión Valor KVS 1,4 G ¼	o	¼ NPT,	configuración	de	agujeros	NAMUR 3)

Valor KVS 2,9 G ½	o	½ NPT,	configuración	de	agujeros	NAMUR 3)

Peso aprox. Valor KVS 1,4 485 g	(ejecución	estándar)
Valor KVS 2,9 1760 g	(ejecución	estándar)

1) El caudal de aire con p1 =	2,4 bar	y	p2 =	1,0 bar	se	puede	calcular	con	la	siguiente	fórmula:	
Q =	KVS x 36,22	en	m³/h

2) La temperatura ambiente admisible de la electroválvula depende de la temperatura ambiente admisible de los com-
ponentes, de la protección Ex y de la clase de temperatura.

3) Configuración	de	agujeros	NAMUR	según	VDI/VDE 3845.
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Válvula amplificadora con configuración de agujeros NAMUR, KVS 1,4 o 2,9, accionamiento doble
Función de conmutación 5/2-vías con dos posicio-

nes de retención
5/3-vías con posición 
media centrada por re-
sorte, conexiones 2 y 4 
cerradas

5/3-vías con posición 
media centrada por re-
sorte,  conexiones 2 y 4 
desaireadas

Valor KVS
 1) 1,4 o 2,9 1,4 (2,9 sobre demanda) 1,4 (2,9 sobre demanda)

Aprobación de seguridad – – –
Construcción Corredera, juna metálica, sin solapadura
Material Carcasa Aluminio, con recubrimiento epoxy , gris-beige RAL 1019

1.4404	(ejecuciones	especiales	ver	"Ejecuciones	y	datos	para	pedidos")
Juntas Silicona
Filtro Polietileno
Tornillos 1.4571

Control Electroválvula	Tipo 3797
Medio de trabajo Aire de instrumentación (exento de componentes corrosivos) o nitrógeno, aire lu-

brificado	o	gases	no	corrosivos
Calidad del aire 
según	ISO 8573-1

Tamaño y densidad de partícula: clase 4, 
Contenido de aceite: clase 3, 
Presión	de	rocío:	clase	3	o	como	mínimo	10 K	por	debajo	de	la	menor	temperatu-
ra ambiente posible

Presión de operación máx. 10 bar
Temperatura ambiente 2) –45…+80 °C
Ciclos ≥2 x 107

Conexión Valor KVS 1,4 G ¼	o	¼ NPT,	configuración	de	agujeros	NAMUR 3)

Valor KVS 2,9 G ½	o	½ NPT,	configuración	de	agujeros	NAMUR 3)

Peso aprox. Valor KVS 1,4 685 g	(ejecución	estándar)
Valor KVS 2,9 2180 g	(ejecución	estándar)

1) El caudal de aire con p1 =	2,4 bar	y	p2 =	1,0 bar	se	puede	calcular	con	la	siguiente	fórmula:	
Q =	KVS x 36,22	en	m³/h

2) La temperatura ambiente admisible de la electroválvula depende de la temperatura ambiente admisible de los com-
ponentes, de la protección Ex y de la clase de temperatura.

3) Configuración	de	agujeros	NAMUR	según	VDI/VDE 3845.
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Válvula amplificadora con configuración de agujeros NAMUR, KVS 2,0 o 4,3, accionamiento simple
Función de conmutación 3/2-vías
Valor KVS 1) 

(sentido de circulación)
1,1 (4»3) 
2,0 (3»5)

1,9 (4»3) 
4,3 (3»5)

Aprobación de seguridad SIL 2)

Construcción Válvula de asiento con accionamiento con membrana, junta blanda, con resorte de 
retorno

Material Carcasa Aluminio con recubrimiento epoxy, gris-beige RAL 1019 o acero inoxidable 
1.4404

Membranas Clorobutadieno	(–20	a	+80 °C)	o	caucho	de	silicona	(–45	a	+80 °C)
Juntas Clorobutadieno	(–20	a	+80 °C)	o	caucho	de	silicona	(–45	a	+80 °C)
Tornillos Acero inoxidable 1.4571
Resortes Acero inoxidable 1.4310

Medio de trabajo Aire de instrumentación (exento de componentes corrosivos) o nitrógeno, aire lubri-
ficado	o	gases	no	corrosivos

Calidad del aire 
según	ISO 8573-1

Tamaño y densidad de partícula: clase 4, 
Contenido de aceite: clase 3, 
Presión	de	rocío:	clase	3	o	como	mínimo	10 K	por	debajo	de	la	menor	temperatura	
ambiente posible

Control Electroválvula	Tipo 3967
Energía auxiliar 1,4	a	6 bar
Presión de servicio máx. 10,0 bar
Temperatura	ambiente 3) –20	a	+80 °C 

–45	a	+80 °C
Conexión Presión de 

alimentación
G ¼	o	¼ NPT	y	configuración	de 
agujeros	NAMUR	¼	4)	con	G (NPT)	3/8

G ½	o	½ NPT	y		
configuración	de	agujeros	NAMUR	½	4)

Desaireación G ½	o	½ NPT	y	configuración	de 
agujeros	NAMUR	¼	4)	con	G (NPT)	3/8

G ½	o	½ NPT	y	
configuración	de	agujeros	NAMUR	½	4)

Peso aprox. 1,38 kg 1,5 kg

1) El caudal de aire para p1 =	2,4 bar	y	p2 =	1,0 bar	se	puede	calcular	con	la	siguiente	fórmula:	
Q	=	KVS	×	36,22	en	m³/h

2) Nivel	de	integridad	de	seguridad	SIL	según	IEC 61508,	para	más	detalles	consultar	el	manual	de	seguridad	u 
SH 3967

3) La temperatura ambiente máxima admisible depende de la temperatura ambiente admisible de los componentes, 
de la protección Ex y de la clase de temperatura.

4) Configuración	de	agujeros	NAMUR	según	VDI/VDE 3845.
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Resumen de las aprobaciones Ex concedidas
Tipo Aprobación Protección Ex/Anotaciones

3967-1

1)
Número PTB 06	ATEX	2027 II 2G Ex ia IIC T6 Gb

II 2D Ex ia IIIC T80°C DbFecha 03/07/2019

IECEx
Número ECEx PTB 08.0036 Ex ia IIC T6...T4 Gb

Ex ia IIIC T80°C DbFecha 23/08/2022

CCC Ex
Número 2021322307003632 

Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia IIIC T80 °C DbFecha 15/04/2023

Válido hasta 07/01/2026

 

Número RU	C-DE.EX01.B.00160/20
1Ex ia IIC T6...T4 Gb
Ex ia IIIC T80 °C DbFecha 29/01/2020

Válido hasta 28/01/2025

TR CMU 
1055

Número ZETC/111/2021
Módulo DFecha 25/08/2021

Válido hasta 24/08/2024
Número ZETC/37/2021

II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T80 °C DbFecha 26/07/2021

Válido hasta 25/07/2024

3967-8

2)
Número PTB 06	ATEX	2028	X II 3G Ex nA II T6 

II	3G	Ex ic	IIC	T6 
II 3D Ex tD A21 IP65 T80°C

Fecha 09/01/2008

IECEx
Número IECEx	PTB 08.0038X Ex nA II T6 

Ex nL IIC T6 
Ex tD A22 IP65 T80°

Fecha 28/08/2008

 

Número RU	C-DE.EX01.B.00160/20 2Ex	nA	IIC	T6...T4	Gc	X
2Ex ic IIC T6...T4 Gc
Ex tc IIIC T80 °C Dc

Fecha 29/01/2020
Válido hasta 28/01/2025

TR CMU 
1055

Número ZETC/111/2021
Módulo DFecha 25/08/2021

Válido hasta 24/08/2024
Número ZETC/37/2021 II 3G Ex nA II T6 Gc

II 3G Ex ic IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T80 °C Dc IP65

Fecha 26/07/2021
Válido hasta 25/07/2024

1) Certificado	CE	de	prueba	de	tipo
2) Declaración de Conformidad
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3.3 Dimensiones en mm
Ejecución con configuración de agujeros NAMUR ¼ según VDI/VDE 3845
y montaje integrado según VDI/VDE 3847

9

2
3

1

1

9

 61,6

 32 

 24 

16  

 8
8,

6 

 5
8,

4

  32  

 2
4 

 61,6

 24 

 1
6  1

4,
5 

Configuración	de	agujeros	NAMUR	¼	 
según	VDI/VDE 3845	y	3847

G (NPT)	¼
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Ejecución con configuración de agujeros NAMUR ¼ según VDI/VDE 3845
y montaje integrado según VDI/VDE 3847 y placa de restricción

 2
4 

 32 

 32 
 61,6 
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6  1
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Configuración	de	agujeros	NAMUR	¼	
según	VDI/VDE 3845	y	3847

G (NPT)	¼
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Ejecución con placa adaptadora para accionamiento lineal con puente NAMUR según IEC 60534-6-1

1
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31 29
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0,

5 

 1
13

,4
 

 60° 
 61,6

52,5 

Ø	8,5	para	puente	NAMUR	 
según	IEC 60534-6-1

M4 para montaje en panel
M3 para montaje en 
pared o raíl

G (NPT)	¼ G (NPT)	¼
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Ejecución con configuración de agujeros NAMUR ¼ según VDI/VDE 3845 (KVS 1,4)
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Ejecución con configuración de agujeros NAMUR ¼ según VDI/VDE 3845 (KVS 2,0)

G	(NPT)	½

Configuración	de	agujeros	NAMUR	
¼	según	VDI/VDE	3845

G (NPT) 3/8
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Ejecución con configuración de agujeros NAMUR ½ según VDI/VDE 3845 (KVS 2,9)
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Ejecución con configuración de agujeros NAMUR ½ según VDI/VDE 3845 (KVS 4,3)
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Configuración	de	agujeros	NAMUR	½	
según	VDI/VDE 3845
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4 Preparación
Cuando se recibe la mercancía proceder co-
mo se indica a continuación:
1. Controlar el alcance del suministro. Com-

parar los equipos suministrados con el 
albarán de entrega.

2. Comprobar que la mercancía no presen-
ta desperfectos. Comunicar cualquier 
desperfecto a SAMSON y a la empresa 
de transporte (ver albarán de entrega).

4.1 Desembalaje

¡Riesgo de daños en la electroválvula por 
la entrada de cuerpos extraños!

 Î Conservar el embalaje mientras la elec-
troválvula se transporte o almacene. No 
retirar los plásticos/tapones de protec-
ción hasta el momento del montaje en la 
válvula.

Antes de montar la electroválvula proceder 
como se indica a continuación:
1. Desembalar la electroválvula.
2. Eliminar el embalaje en conformidad.

4.2 Transporte
 Î Empaquetar la electroválvula de forma 
segura, teniendo en cuenta las instruc-
ciones de transporte.

Instrucciones de transporte
−	 Proteger la electroválvula contra las in-

fluencias	externas	(p. ej.	golpes).

−	 Proteger la electroválvula contra hume-
dad y suciedad.

−	 Tener en cuenta la temperatura ambiente 
admisible durante el transporte (ver los 
datos	técnicos,	cap. 3.2).

4.3 Almacenamiento

¡Riesgo de daños en la electroválvula de-
bido a un almacenamiento incorrecto!

 Î Observar las instrucciones de almacena-
miento. Si es necesario consultar a SAM-
SON.

Instrucciones de almacenamiento
−	 Proteger la electroválvula contra las in-

fluencias	externas,	como	p. ej.	golpes,	
choques y vibraciones.

−	 No dañar la protección anticorrosión 
(revestimiento).

−	 Proteger la electroválvula contra hume-
dad y suciedad. En espacios húmedos, 
evitar la formación de condensados. Si 
es necesario utilizar un agente de seca-
do o una calefacción.

−	 Tener en cuenta la temperatura ambiente 
admisible durante el almacenaje (ver los 
datos	técnicos,	cap. 3.2).

−	 Almacenar la electroválvula con la tapa 
cerrada y el embalaje hermético.

NOTA!

NOTA!
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5 Montaje y puesta en marcha

¡Error de funcionamiento debido a una 
puesta en marcha defectuosa!

 Î Realizar la puesta en marcha siguiendo 
el orden indicado.

A continuación se describe el procedimiento 
para montar, instalar y poner en marcha la 
electroválvula, seguir el orden indicado.
1. Quitar las tapas de protección de las co-

nexiones neumáticas.

2. Montar la electroválvula.
 Î Ver cap. 5.1 en adelante

3. Realizar las conexiones neumáticas.
 Î Ver cap. 5.2 en adelante

4. Realizar las conexiones eléctricas.
 Î Ver cap. 5.3 en adelante

5.1 Montaje

¡Riesgo de lesiones debido a la rotura de 
componentes y al salpicado de fluido a alta 
presión!

 Î Despresurizar la parte de la instalación 
antes de realizar el montaje.

La posición de montaje es indiferente. Para 
el montaje se cumple:

 Î Montar la electroválvula de forma que el 
racor	de	conexión	M16 x 1,5	quede	ver-
tical hacia abajo (si esto no es posible, 
deberá montarse horizontal).

 Î Al realizar el montaje, dejar un espacio 
libre encima de la tapa de la carcasa de 
≥200 mm.

5.1.1 Montaje de la placa de 
restricción

La ejecución de electroválvula KVS 0,32 se 
puede equipar con una placa de restricción 
para ajustar los tiempos de posicionamiento 
del	accionamiento,	ver	cap. 3.1.
La placa de restricción se monta a accio-
namientos	rotativos	con	configuración	de	
agujeros	NAMUR	según	VDI/VDE 3845,	
a una placa adaptadora para acciona-
mientos lineales con puente NAMUR según 
IEC 60534-6-1	o	a	un	bloque	de	conexiones	
para los accionamientos lineales Tipo 3277.

 Î Fijar la placa de restricción con los dos 
tornillos (1) y las arandelas (2).
Prestar atención a que las juntas tóricas 
(4), (5) y (6) queden bien colocadas.

4

6

5

1234

57

7

6

Fig. 2: Montaje de la placa de restricción (en 
la figura la placa 100200794)

NOTA!

ADVERTENCIA!
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5.1.2 Montaje integrado a 
accionamiento 
Tipo 3277

Montaje en el accionamiento Tipo 3277 con 
superficie	de	membrana	de	175	a	750	cm²	
o con electroválvula con interfaz según VDI/
VDE 3847. Piezas de montaje y accesorios 
necesarios : ver cap. 3.1	"Montaje	integrado	
a	accionamiento	Tipo	3277".
1. Conexiones 1 y 9 del equipo cerradas 

con tapones ciegos de acero inoxidable.
2. Desmontar la placa de conexiones, girar 

la junta reversible para que la lengüeta 
apunte a la conexión 9 y volver a mon-
tar la placa de conexiones.

Si	la	electroválvula	está	preconfigurada	para	
el montaje integrado al bloque de conexio-
nes con posicionador según VDI/VDE 3847, 
no serán necesarios los pasos 1 y 2.
3. Comprobar la posición de la junta de 

cierre	y	del	tornillo	codificado	en	la	in-
terfaz NAMUR.

4. Fijar la electroválvula en el bloque de co-
nexiones con dos tornillos cilíndricos.

Tornillo	codificado

Fig. 3: Esquema de conexiones según  
VDI/VDE 3847

5.1.3 Montaje según 
IEC 60534-6

Piezas de montaje y accesorios necesarios: 
ver cap. 3.1	"Montaje	según	IEC 60534-6".
Si	la	electroválvula	está	preconfigurada	para	
el	montaje	según	IEC 60534-6,	no	se	necesi-
tarán piezas de montaje adicionales.
1. Comprobar la posición de la junta de 

cierre	o	junta	tórica	y	del	tornillo	codifi-
cado en la interfaz NAMUR.

2. Fijar la electroválvula en la placa adap-
tadora del puente NAMUR con dos tor-
nillos cilíndricos.

Si	la	electroválvula	está	preconfigurada	para	
el	montaje	según	IEC 60534-6,	no	serán	ne-
cesarios los pasos 1 y 2.
3. Fijar la electroválvula al puente de la 

válvula lineal con un tornillo cilíndrico.
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5.1.4 Accionamiento rotativo
Piezas de montaje y accesorios necesarios: 
ver cap. 3.1	"Montaje	a	accionamiento	rota-
tivo".
Si	la	electroválvula	está	preconfigurada	para	
el montaje a accionamiento rotativo según 
VDI/VDE 3845,	no	se	necesitarán	piezas	de	
montaje adicionales.

24
 /

 4
0

32 / 45

Fig. 4: Esquema de conexiones según  
VDI/VDE 3845

1. Comprobar la posición de la junta de 
cierre	o	junta	tórica	y	del	tornillo	codifi-
cado en la interfaz NAMUR.

2. Fijar la electroválvula en el accionamien-
to rotativo con dos tornillos cilíndricos.

5.2 Conexiones neumáticas

¡Riesgo de lesiones debido a sobrepresión 
en el equipo!

 Î Antes de realizar cualquier reparación y 
trabajo de mantenimiento en el equipo, 
despresurizar todas las tuberías de cone-
xión.

En función de la ejecución del equipo, la co-
nexión	neumática	se	realiza	por	orificios	
roscados G o NPT.

 Î Tender e instalar las tuberías de cone-
xión y uniones roscadas de forma ade-
cuada.

 Î Comprobar periódicamente que las tu-
berías de conexión y las uniones rosca-
das sean herméticas y no estén dañadas, 
y si es necesario ponerlas en condicio-
nes.

 Î El KVS de la válvula reductora de presión 
anterior, debe ser como mínimo 1,6 ve-
ces el valor de KVS de la electroválvula.

ADVERTENCIA!
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5.2.1 Etiquetado conexiones
Valor KVS 0,32

Inscripción Funcionamiento
1 Presión de alimentación

9 Energía auxiliar externa

2 Salida

3 Tapón de desaireación

Valor KVS 1,4 y 2,9

Inscripción Funcionamiento

1 Presión de alimentación

9 Energía auxiliar externa

2/4 Salida

3/5 Tapón de desaireación

Valor KVS 2,0 y 4,3

Las conexiones 1 y 9 en la placa de cone-
xiones negra de la electroválvula no se nece-
sitan y están cerradas con tapones ciegos de 
acero inoxidable.

Inscripción Funcionamiento

1 Presión de alimentación

9 Energía auxiliar externa

3 Salida

5 Tapón de desaireación

5.2.2 Dimensionado de la 
tubería de conexión

 Î Tener en cuenta la siguiente tabla para el 
paso nominal mínimo necesario de la tu-
bería de conexión en la conexión de la 
carcasa 1 o 4.

Los valores son válidos para una longitud de 
conexión	≤ 2 m,	para	una	longitud	de	cone-
xión	≥ 2 m	prever	un	paso	nominal	mayor.

Conexión 9 1/4

Tubo 1) 6	x	1 mm 12	x	1 mm

Tubo	flexible 2) 4	x	1 mm 9	x	3 mm

1) Diámetro exterior x espesor de pared
2) Diámetro interior x espesor de pared

5.2.3 Calidad del aire

¡Error de funcionamiento por la mala cali-
dad del aire!

 Î El aire de alimentación tiene que ser se-
co, limpio y libre de aceite.

 Î Deben observarse necesariamente las 
normas de mantenimiento de las estacio-
nes reductoras previas.

 Î Antes de conectar las tuberías de aire 
deben purgarse a fondo.

En caso de conducción interna de la energía 
auxiliar por la conexión 1:

Aire de instrumentación exento de com-
ponentes corrosivos, presión de servicio 
de	1,4	a	10 bar

En caso de conducción interna de la energía 
auxiliar por la conexión 4:

Información
NOTA!
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Aire de instrumentación exento de com-
ponentes corrosivos, presión de servicio 
de	2,7	a	6 bar

En caso de conducción externa de la ener-
gía auxiliar por la conexión 9:

Aire de instrumentación exento de com-
ponentes	corrosivos,	aire	lubrificado	o	
gases no corrosivos, presión de servicio 
de	0	a	10 bar

Calidad del aire según DIN ISO 8573-1

Tamaño/número 
de partículas

Contenido de 
aceite

Punto de rocío

Clase 4 Clase 3 Clase 3

≤5 µm	y	1000/
m³ ≤1 mg/m³

–20 °C/10 K	por	
debajo de la menor 

temperatura am-
biente posible

5.2.4 Energía auxiliar
Valor KVS 0,32
Si	no	se	especifica	otra	cosa,	el	equipo	se	
suministra con conducción interna de la 
energía auxiliar por la conexión 1.

Fig. 5: Conducción interna de la energía  
auxiliar

Cuando se monte la electroválvula en accio-
namientos rotativos o lineales con posiciona-
dor será necesario conectar la energía auxi-
liar externa en la conexión 9.
Realizar el cambio a una conducción exter-
na por la conexión 9 como se indica a conti-
nuación:
1. Soltar	los	tornillos	de	fijación	de	la	placa	

de conexiones.
2. Separar la placa de conexiones de la 

carcasa.
3. Sacar la junta reversible de la ranura y 

girarla, de forma que la lengüeta apunte 
hacia la derecha.

4. Volver	a	fijar	la	placa	de	conexiones.
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Fig. 6: Conducción externa de la energía 
auxiliar

Valor KVS 1,4 y 2,9
Si	no	se	especifica	otra	cosa,	estas	electro-
válvulas se suministran con conducción inter-
na de la energía auxiliar por la conexión 1 
o 3. Realizar el cambio a una conducción 
externa por la conexión 9 como se indica a 
continuación:
1. Soltar el tornillo de la placa de unión y 

quitar la placa y la junta reversible.
2. Girar 180° la junta reversible. La len-

güeta de la junta reversible queda en la 
marca 9 de la placa.

3. Fijar la placa y la junta reversible en la 
placa de unión.

En	válvulas	amplificadoras	con	acciona-
miento doble, es necesario llevar a cabo la 
conmutación en ambas válvulas piloto.

Valor KVS 2,0 y 4,3

Cuando se utilicen las válvulas amplificado-
ras con KVS 2,0 y 4,3, la lengüeta de la jun-
ta reversible descrita para el KVS 0,32 debe-
rá apuntar siempre a la conexión 1.

Si	no	se	especifica	otra	cosa,	el	equipo	se	
suministra con conducción interna de la 
energía auxiliar por la conexión 4.

 Î Cuando se monta la electroválvula en un 
accionamiento rotativo o lineal con posi-
cionador	es	necesario	modificar	la	con-
ducción de la energía auxiliar a una 
conducción externa por la conexión 9.

Realizar el cambio a una conducción exter-
na por la conexión 9 como se indica a conti-
nuación:

Fig. 7: Junta reversible de la válvula  
amplificadora

1. Solar	el	tornillo	de	fijación	de	la	placa.
2. Quitar	la	placa	y	la	junta	reversible	de	

la ranura.

Información
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3. Girar 90° la junta reversible y volverla a 
colocar en la ranura con la placa.

4. Apretar	el	tornillo	de	fijación.

5.3 Conexiones eléctricas

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
 Î Las conexiones eléctricas se deberán 
realizar según las normas de instalación 
de equipos eléctricos y de seguridad e 
higiene en el trabajo.
Normativa vigente en Alemania:
− Normas VDE
− Normas de prevención de accidentes.

¡Peligro de muerte por la ignición de una 
atmósfera explosiva!

 Î Para la instalación eléctrica en zonas con 
riesgo de explosión se deberán observar 
las normas de instalación válidas de ca-
da país.
Norma vigente en Alemania:
− EN 60079-14: 2008; VDE 0165-1: 

"Atmósfera con riesgo de explosión: 
planeación, selección y construcción 
de instalaciones eléctricas".

¡Una conexión incorrecta puede anular la 
seguridad intrínseca del equipo!

 Î Respetar la asignación de bornes.
 Î No soltar los tornillos lacados de fuera ni 
de dentro de la carcasa.

PELIGRO!

PELIGRO!

ADVERTENCIA!

¡Cancelación de la seguridad intrínseca en 
equipos intrínsecamente seguros!

 Î Los equipos intrínsecamente seguros que 
se vayan a utilizar en circuitos con segu-
ridad intrínseca, solo deben conectarse a 
dispositivos eléctricos de seguridad in-
trínseca certificados.

 Î No volver a conectar equipos con segu-
ridad intrínseca en circuitos con seguri-
dad intrínseca que se hayan conectado 
a dispositivos eléctricos sin seguridad in-
trínseca certificados.

 Î Para la conexión del circuito de seguri-
dad intrínseca se deben observar los va-
lores máximos permitidos que figuran en 
el Certificado de prueba de tipo (Ui o U0, 
li o I0, Pi o P0, Ci o C0 y Li o L0).

Selección de cables y conductores
 Î La instalación de circuitos de seguridad 
intrínseca se realiza según la 
EN 60079-14: 2008; VDE 0165 parte 
1, párrafo 12.

 Î Para el cableado con cables multicon-
ductores con más de un circuito de segu-
ridad intrínseca aplica el párrafo 
12.2.2.7.

 Î El espesor de aislamiento mínimo de los 
conductores, para los materiales de ais-
lamiento usuales como polietileno es: 
mín. 0,2 mm.

 Î El diámetro de cada conductor, no pue-
de ser más pequeño que: mín. 0,1 mm.

ADVERTENCIA!
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 Î Las terminaciones han de estar protegi-
das	contra	deshilamiento,	p. ej.	con	vai-
nas terminales.

 Î Las entradas para cables que no se utili-
cen, se tienen que cerrar con tapones 
ciegos.

 Î Cuando se utilicen a temperatura am-
biente inferior a –20 °C: se deberán uti-
lizar racores metálicos.

5.3.1 Condiciones de 
conexión según PTB 06 
ATEX 2028 X

Tener en cuenta que los circuitos de corriente 
de entrada con protección contra explosión 
Ex nA II,	solo	se	pueden	conectar,	desconec-
tar o conmutar bajo tensión durante la insta-
lación, mantenimiento y reparación.
Los circuitos de corriente de entrada con 
protección	contra	explosión	Ex nL IIC	se	pue-
den conmutar en condiciones normales de 
operación.
Cuando	la	electroválvula	Tipo 3967-8x	se	
use en zonas con peligro de explosión con 
polvos	conductores	según	EN 50281-1-
1:1998, se deberá montar dentro de una 
carcasa, que garantice como mínimo un tipo 
de	protección	IP 54	según	IEC	60529:1989.	
Los cables deben conectarse de forma que 
las conexiones estén libres de tensiones de 
tracción y tensión.

5.3.2 Amplificador inversor 
según EN 60079-25

En el circuito de la electroválvula es necesa-
rio	conectar	un	amplificador	inversor.	Este	
deberá cumplir con las limitaciones del cir-
cuito de control.

 Î Si se instala en zonas con peligro de ex-
plosión se deberán observar las regula-
ciones relevantes.

Equipos para Zona 2/Zona 22
Para	los	equipos	Ex	nA	II	("sin	chispa")	se-
gún	EN 60079-15:	2003	se	cumple	que:

 Î Solo se permite la conexión, interrupción 
o conmutación de circuito bajo tensión 
durante la instalación, mantenimiento o 
reparación.

Para los equipos conectados a circuitos con 
limitación de energía con tipo de protección 
Ex nL	(equipos	con	limitación	de	energía)	se-
gún	EN 60079-15:	2003	se	cumple	que:

 Î Los equipos se pueden conmutar en con-
diciones normales de operación.

Para equipos conectados a circuitos con li-
mitación de energía con tipo de protección 
Ex nL IIC se deben observar los valores 
máximos	que	figuran	en	la	declaración	de	
conformidad o en los anexos de la declara-
ción de conformidad.
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5.3.3 Entrada para cables con 
racor

La carcasa de la electroválvula tiene dos ori-
ficios	M16 x 1,5.	Estos	se	pueden	utilizar	
para racores para cables, según se necesite.

 Î Las características de los racores depen-
derá del margen de temperatura am-
biente, ver los datos técnicos, cap. 3.2

 Î Los bornes de conexión aceptan seccio-
nes	de	cable	de	0,2	a	2,5 mm² , con par 
de	apriete	mínimo	de	0,5 Nm.

 Î ¡Conectar como máximo una fuente de 
tensión!

En general, no es necesario conectar el equi-
po a un conductor equipotencial.

5.3.4 Conexión de la energía 
auxiliar

 Î Conectar la energía auxiliar (tensión V) 
según Fig. 8.

+ –

Fig. 8: Bornes de conexión en la carcasa

6 Puesta en marcha y 
operación

Cuando se han realizado las tareas de mon-
taje y puesta en marcha, la electroválvula 
está preparada para su uso.

6.1 Ajustar manualmente la 
restricción (solo ejecución 
KVS 0,32 con placa de 
restricción)

Placa de restricción con tuerca de bloqueo
 Î Retirar la tapa que protege la tuerca de 
bloqueo en la esquina biselada de la 
placa de restricción.

 Î Soltar la tuerca de bloqueo.
 Î Ajuste de los tiempos de recorrido:
−	 Girando el eje de la restricción en 

sentido horario se reduce la sección 
de	flujo	(reducción	de	la	velocidad)

−	 Girando el eje de la restricción en 
sentido anti horario se aumenta la 
sección	de	flujo	(aumento	de	la	velo-
cidad)

 Î Fijar la restricción con la tuerca de blo-
queo.

 Î Colocar la tapa para proteger la tuerca 
de bloqueo.

Placa de restricción con placa de protección
 Î Soltar ambos tornillos de seguridad de 
la placa de protección del lateral de la 
placa de restricción y empujar la placa 
de protección hacia un lado.

 Î Ajuste de los tiempos de recorrido:
−	 Girando el tornillo de ajuste en senti-

do horario se reduce la sección de 
flujo	(reducción	de	la	velocidad)

−	 Girando el tornillo de ajuste en senti-
do anti horario se aumenta la sec-
ción	de	flujo	(aumento	de	la	veloci-
dad)
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 Î Colocar la placa de protección a su po-
sición original (el tornillo de ajuste que-
da	cubierto)	y	fijar	la	posición	con	los	
dos tornillos de seguridad.

En las placas de restricción compatibles con 
SIL, se excluye por diseño el cierre completo 
de la sección de flujo.

Información

7 Mantenimiento

SAMSON prueba la electroválvula antes de 
su suministro.
− El equipo pierde su garantía si se lleva a 

cabo algún trabajo de mantenimiento o 
reparación no descrito en estas instruccio-
nes sin el consentimiento previo del depar-
tamento de asistencia técnica de SAM-
SON.

− Utilizar únicamente piezas de repuesto ori-
ginales SAMSON, que cumplan con las 
especificaciones originales.

Información

Tabla 1: Reconocimiento de fallos y su solución
Error/fallo Causa posible Solución

La electroválvula no conmuta. Asignación de bornes incorrecta. Comprobar la conexión eléctrica.

Junta reversible colocada como 
energía auxiliar externa.

Conectar la conexión 9 a la  
presión de aire o bien girar la 
junta reversible a energía auxiliar 
interna.

Electroválvula no hermética al 
exterior (fuga).

Se ha desplazado la junta. Comprobar la colocación de la 
junta de cierre y de la junta.

La	presión	de	mando	es	insufi-
ciente y se alcanza una posi-
ción intermedia de la electrovál-
vula (aire permanente en la des-
aireación).

Comprobar la conducción de aire.

Comprobar la hermeticidad de la 
conducción de aire.

Aumentar el diámetro de la con-
ducción de aire.
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7.1 Preparativos para la 
devolución

Las electroválvulas defectuosas se pueden 
enviar a SAMSON para su reparación.
Proceder como se indica a continuación pa-
ra enviar un equipo a SAMSON:
1. Poner la válvula de control fuera de ser-

vicio (ver la documentación de la válvula 
asociada).

2. Desmontar	la	electroválvula,	ver	cap. 9.
3. A continuación proceder según se des-

cribe en www.samsongroup.com > SER-
VICE & SUPPORT > After Sales Service > 
Retouren

8 Anomalías

Para otras anomalías no indicadas en Ta-
bla 1, contactar con el servicio de asistencia 
técnica de SAMSON (ver cap. 10.1).

8.1 Actuaciones en caso de 
emergencia

La electroválvula dispone de una función de 
seguridad y en caso de fallo de la tensión de 
alimentación o de la energía auxiliar se acti-
va	la	posición	de	seguridad	"sin	tensión	ce-
rrada".
El responsable de planta es el responsable 
de tomar medidas de emergencia.

Información

9 Puesta en fuera de servicio y 
desmontaje

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
 Î Al realizar trabajos en el equipo y antes 
de abrirlo se deberá desconectar la ten-
sión de alimentación y proteger el equi-
po contra una reconexión.

 Î Utilizar únicamente aparatos de desco-
nexión que no permitan una reconexión 
involuntaria.

¡Riesgo de rotura de componentes de la 
válvula de control por abrirla de forma in-
correcta!

 Î Antes de empezar cualquier trabajo en 
la electroválvula es necesario despresuri-
zar la parte de la planta donde está ins-
talada.

 Î Tener en cuenta las advertencias indica-
das en la documentación del acciona-
miento y de la válvula.

9.1 Puesta en fuera de servicio
Para poner la electroválvula fuera de servi-
cio y poder desmontarla, proceder como se 
indica a continuación:
1. Cerrar las válvulas de interrupción de de-

lante de la electroválvula, de forma que 
no circule más aire por la electroválvula.

2. Despresurizar completamente las tube-
rías.

PELIGRO!

PELIGRO!
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3. Desconectar y bloquear la tensión de ali-
mentación.

4. Desmontar la electroválvula de la tubería.

9.2 Gestión de residuos
SAMSON es un fabricante registra-
do en la siguiente institución euro-
pea 
 https://www.e-wrn.org/national- 
registers/national-registers.
Nº de registro RAEE:  
DE	62194439/FR 02566

 Î Para el desecho del equipo tener en 
cuenta las regulaciones locales, naciona-
les e internacionales.

 Î No tirar los componentes utilizados, lu-
bricantes y materiales peligrosos junto 
con los residuos domésticos.

Si el cliente lo solicita, SAMSON puede con-
tratar una empresa de servicios de desmon-
taje y reciclaje.

10 Anexo

10.1 Servicio de asistencia 
técnica

Contactar con el servicio asistencia técnica 
de SAMSON para el mantenimiento y la re-
paración de equipos, así como en caso de 
presentarse defectos o anomalías de funcio-
namiento.

E-Mail
El departamento de asistencia técnica se 
puede contactar a través de la dirección de 
mail: aftersalesservice@samsongroup.com.

Direcciones de SAMSON AG y sus filiales
Las	direcciones	de	SAMSON	AG	y	sus	filia-
les,	así	como	delegaciones	y	oficinas,	se	
pueden consultar en Internet: www.samson-
group.com o en los catálogos de productos 
SAMSON.

Datos necesarios
En caso de consulta y para el diagnóstico de 
fallos facilitar los siguientes datos:
−	 Número de pedido y de posición
−	 Tipo	y	número	de	serie	o	ID	de	configu-

ración
−	 Otros accesorios (posicionador, regula-

dor de presión, etc.)
−	 Presión
−	 Sección tubería
−	 Tipo de accionamiento y fabricante

10.2 Certificados
Los	certificados	actuales	en	el	momento	de	
publicación del EB se encuentran en las si-
guientes páginas.
Los	certificados	más	actuales	se	pueden	des-
cargar de internet u www.samsongroup.
com > Products > 3967 > Downloads > Cer-
tificates.

Consejo
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de

Revison 07 

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity/  
Déclaration UE de conformité 

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/ 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/ 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit 

Magnetventil / Solenoid Valve / Electrovanne 
Typ/Type/Type 3967 

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /  
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/  
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes: 

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 
+A1:2011, EN 61326-1:2013 

LVD 2014/35/EU EN 60730-1:2016, EN 61010-1:2010 

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012 

Hersteller / Manufacturer / Fabricant: 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne 

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29 
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/	Au nom du fabricant. 

       Hanno Zager        Dirk Hoffmann 
  Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/ Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département 

  Responsable de l'assurance de la qualité   Entwicklungsorganisation/Development Organization ce
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismüllerstraße 3 · D 60314 Frankfurt am Main 
Fon: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507 · E-Mail: samson@samson.de · Internet: www.samson.de 

Revision 08 

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity/  
Déclaration UE de conformité 

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/ 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/ 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit 

Magnetventil / Solenoid Valve / Electrovanne 
Typ/Type/Type 3967-1... 

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheingung PTB 06 ATEX 2027 ausgestellt von der/ 
according to the EU Type Examination PTB 06 ATEX 2027 issued by/ 
établi selon le certificat CE d’essais sur échantillons PTB 06 ATEX 2027 émis par: 

Physikalisch Technische Bundesanstalt 
Bundesallee 100 

D-38116 Braunschweig
Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0102 

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /  
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/  
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes: 

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3:2007 
+A1:2011, EN 61326-1:2013 

Explosion Protection 2014/34/EU EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012 

Hersteller / Manufacturer / Fabricant: 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne 

Frankfurt / Francfort, 2020-01-23 
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/	Au nom du fabricant. 

      Dipl.-Ing. Jens Bieger Dipl.-Ing. Silke Bianca Schäfer 
Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département        Total Quality Management/ 

       Entwicklung Ventilanbaugeräte und Messtechnik    Management par la qualité totale 
Development Valve Attachments and Measurement Technologies 
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de

Revison 07 

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity/  
Déclaration UE de conformité 

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/ 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/ 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit 

Magnetventil / Solenoid Valve / Electrovanne 
Typ/Type/Type 3967-8... 

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheingung PTB 06 ATEX 2028 X ausgestellt von der/ 
according to the EU Type Examination PTB 06 ATEX 2028 X issued by/ 
établi selon le certificat CE d’essais sur échantillons PTB 06 ATEX 2028 X émis par: 

Physikalisch Technische Bundesanstalt 
Bundesallee 100 

D-38116 Braunschweig
Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0102 

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /  
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/  
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes: 

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 
+A1:2011, EN 61326-1:2013 

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19) 
Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20) 

EN 60079-0:2009, EN 60079-15:2010,  
EN 60079-31:2009 

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012 

Hersteller / Manufacturer / Fabricant: 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne 

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29 
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/	Au nom du fabricant. 

       Hanno Zager        Dirk Hoffmann 
  Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/ Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département 

  Responsable de l'assurance de la qualité   Entwicklungsorganisation/Development Organization ce
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SAMSON REGULATION S.A.S. 

1/1 

DECLARATION UE DE CONFORMITE DC008 
EU DECLARATION OF CONFORMITY 2019-11 
EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

SAMSON REGULATION • 1 rue Jean Corona  • 69120 Vaulx-en-Velin 
Tél.: +33 (0)4 72 04 75 00 • Fax: +33 (0)4 72 04 75 75 • E-mail: samson@samson.fr • Internet: www.samson.fr 

BNP Paribas N° compte 0002200215245 • Banque 3000401857 
IBAN FR7630004018570002200215245 • BIC (code SWIFT) BNPAFRPPVBE 

Société par actions simpifiée au capital de 10 000 000 € • Siège social : Vaulx-en-Velin 
N° SIRET: RCS Lyon B 788 165 603 00127 • N° de TVA: FR 86 788 165 603 • Code APE 2814Z 

Crédit Lyonnais N° compte 0000060035B41 • Banque 3000201936 
IBAN FR9830002019360000060035B41 • BIC (code SWIFT) CRLYFRPP 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. 

Nous certifions pour les produits suivants en exécution standard : 
For the following products in standard execution: 
Für die folgenden Produkte in Standard-Ausführung: 

Type / type / Typ :  2371, 3249, 3252, 3310, 3331, 3347, 3349, 3351, 3710, 3711, 3776, 3777, 3812, 
3963, 3964, 3967, 4708, 4746, 5090, Samstation 

sont conformes à la législation applicable harmonisée de l’Union : 
the conformity with the relevant Union harmonization legislation is declared with: 
wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt: 

RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU EN50581:2012-09 

Fabricant : SAMSON REGULATION S.A.S. 
Manufacturer: 1, rue Jean Corona 
Hersteller: 69520 Vaulx-en-Velin  

France 

Vaulx-en-Velin, le 26/11/19 

Au nom du fabricant, 
On behalf of the Manufacturer, 
Im Namen des Herstellers, 

SAMSON REGULATION S.A.S. 

Joséphine SIGNOLES-FONTAINE 
Responsable QSE 
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